SICHERHEITSHINWEISE

Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend
geschultes Fachpersonal durchgefiihrt werden
(Elektrofachkraft gem. den 6rtlichen Sicherheitsvorschriften);

Die Montage darf ausschlielRlich im spannungsfreien Zustand erfolgen
(5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);

Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte,
LED’s, Netzteil, Leiterbahnen, etc... im spannungsfiihrenden Zustand
nicht berthren;

Bei Beschadigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf
diese nicht weiter betrieben werden;

Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschliefRlich an der im Datenblatt
angefiihrten Netzspannung betrieben werden;

Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafir
zuldssigen Bereichen installieren;

Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf
Standard ESD SchutzmaRnahmen (Electrostatic Discharge).
Elektrostatische Entladungen kdnnen die LEDs beschadigen;

Schaden die durch unsachgemafien Gebrauch, Handhabung, Installation
oder von durchgefiihrten Veranderungen oder Umbauten verursacht
wurden, sind von der Gewahrleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;

Steckverbindungen diirfen nicht wahrend des Betriebes oder unter Spannung
zusammengesteckt, gelost oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter
Spannung, zerstort oder beschadigt die LED;

SpekirolED

MEHR LICHT FUR WENIGER ENERGIE

Max. Anzahl von Leuchten bei Anschluss an einen Leitungsschutzschalter

B10A - 19 Stk. C10A - 31 Stk. B13A - 25 Stk. C13A - 41 Stk.
B16A - 31 Stk. C16A - 52 Stk. B20A - 38 Stk. C20A - 64 Stk.

Einschaltstrom: lpeak 28, 2A bei 134 ps Twidth

SpekiralLED REDLINE 5

LED Feuchfrsumleuchte
IP65 (ATNr.: SPLFW-CY)

Inskallationsanleilung und Sicherheilshinweise
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